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SV..., SV-D..., SV-DLE...
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kayttotapa

Magnetventil
et-trins-drift

Magnetventil,
enstegs
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ett-trinns drift
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Nominell diameter
Nominelle diametre
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EU-vaatimustenmukai-

suusvakuutus

& @

EU-overensstemmel-
seserkleering

EU-forsakran om éver-
ensstammelse

DUNGS"

Combustion Controls

EU-samsvars-
erklaering

Tuote / Produkt
Produkt / Produkt

SV..., SV-D...,
SV-DLE...

Magneettiventtiili yksivaiheinen kayttétapa

Magnetventil et-trins-drift
Magnetventil, enstegs
Magnetventil ett-trinns drift

Valmistaja / Producenten
Tillverkare / Produsent

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany

vakuuttaa taten, ettdq tassa yh-
teenvedossa mainitut tuotteet on
tarkastettu EU:ntyyppihyvéaksyn-
taan tarkoitetussa tutkimuksessa
ja tayttavat seuraavat olennaiset
turvallisuusvaatimukset:

EU:n kaasulaitedirektiivi

2016/426

EU:n painelaitedirektiivi
2014/68

nykyisessa versiossa.
Joslaitteeseentehddan muutoksia,

joitaemme ole hyvéksyneet', tdman
vakuutuksen voimassaolo paattyy.

bekreefter hermed, at produkterne,
som er angivetidenne oversigt, har
gennemgaet en EU-typegodken-
delsestest og opfylder de vigtigste
sikkerhedskrav i:

EU-reguleringen for gasappa-
rater
2016/426

EU-direktivet for trykapparater
2014/68

i den geeldende udgave.

Ved e&ndring af apparatet, som

ikke er tilladt af os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

intygar harmed att den i denna
o6versikt ndmnda produkten har
genomgatt en EU-typkontroll
och uppfyller de vésentliga saker-
hetskraven i:

EU:s gasapparatsférordning
2016/426

EU:s tryckkérlsdirektiv
2014/68

i sin gallande version.
Omdetutanvartgodkdnnande gérs

andringar pa apparaten blir denna
forsakran ogiltig.

bekrefter herved at produktene som
er nevnti denne oversikten har blitt
underlagt en EU-typeproving og
oppfyller de grunnleggende sik-
kerhetskravene i:

Forordning om gassapparater
(EU)
2016/426

Forskrift om trykkpakjent utstyr
(EU)
2014/68

i den gyldige utgaven.
Ved en endring av apparatet som

ikke er godkjent av oss, vil denne
erkleeringen miste sin gyldighet.

Teknisk Kontrollorgan

EU-tyyppitarkastuksen testausperusteet EN 161
Testgrundlag for EU-typegodkendelsestesten
EU-typkontrollens provningsprincip EN 13611
Krav til EU-typeproving ISO 23551-1

ISO 23550
Voimassaoloaika/todistus
Gyldighedstid/certifkat 2023-07-18 2028-04-09
Giltighetstid/intyg -
Gyldighetstid/sertifikat CE0036 CE-0123CT1045
limoitettu laitos 2014/68/EU (EU) 2016/426
Notificeret organ TUV SUD Industrie Service TUV SUD Product Service GmbH
Anmaélt organ GmbH Zertifizierstellen

WestendstraBe 199
D-80686 Mlinchen
Germany

Notified Body number: 0036

Overvagning af QS-systemet

Overvaking av QS-systemet

Laadunvarmistusjarjestelmén valvonta

Overvakning av kvalitetssakringssystemet

Valittu vaatimustenmukaisuusme-
nettely: Moduuli B + D

Valgt overensstemmelsesvurde-
ring: Modul B+D

Valt férfarande fér 6verensstam-
melse: Modul B+D

Valgt samsvarsprosedyre:

Modul B+D

RidlerstraBe 65

D-80339 Miinchen
Germany

Notified Body number: 0123

X

Dr.-Ing. Karl-Gunthef DalsaB,
Toimitusjohtaja / Direktor

Verkstéllande direktér / Administrerende direktor

Urbach, 2018-04-21
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE o 3

EU-Type Examination Certificate Fiodiasl Shiviss
No. C5A 18 04 22629 017

Holder of Certificate: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach

GERMANY
Product: Fittings (Gas)

Automatic shut-off valves
Model(s): Series SV
Parameters: Valid from 2018-04-21

PIN CE-0123CT1045

for further information see annex

Tested according to: DINEN 161:2013
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-1:2012
ISO 23550:2011

The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH confirms according to Annex |1l
(Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex | of
Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample
submitted for testing and certification and on its technical documentation. See also notes

overleaf.

Test report no.: V-A 1024-05/18
Valid until: 2028-04-09
Date, 2018-04-10 ( Norbert Hérmann')

TUV SUD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on
appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

Page 1 of 3
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

EU-Baumusterpriifbescheinigung Product Service
Nr. CB5A 18 04 22629 017

Zertifikatsinhaber: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
DEUTSCHLAND

Produkt: Ausriistungen (Gas)
Automatische Absperrventile

Modell(e): Baureihe SV

Kenndaten: Gliltig ab 21.04.2018
PIN CE-0123CT1045

alle weiteren Kenndaten siehe Anhang

Gepriift nach: DIN EN 161:2013
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-1:2012
ISO 23550:2011

Die Zertifizierstelle von TUV SUD Product Service GmbH bestatigt gemal Anhang Il (Modul B)
die Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen geman
Anhang | der Verordnung (EU) 2016/426 tUber Geréate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe.
Prufgrundlage ist ausschlieRlich das zur Prufung und Zertifizierung vorgestellte Prifmuster
sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: V-A 1024-05/18

Giiltig bis: 2028-04-09

B

Datum, 2018-04-10 ( Norbert Hérmann )

TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemaR der Verordnung (EU) 2016/426
Uber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3
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Combustion Controls

Kaytt6- ja asennusohjeet  Drifts- og monteringsvej- Bruks- och monterings- Bruks- og monteringsan-

ledning anvisning vishing
Magneettiventtiili Magnetventil Magnetventil, Magnetventil
yksivaiheinen kdyttétapa et-trins-drift enstegs ett-trinns drift
Tyyppi SV... Type SV... Typ SV... Type SV...
Tyyppi SV-D... Type SV-D... Typ SV-D... Type SV-D...
Tyyppi SV-DLE... Type SV-DLE... Typ SV-DLE... Type SV-DLE...

Nimellishalkaisijat Rp 1/2-Rp 2 Nominelle diametre Rp 1/2-Rp 2 Nominella diametrar Rp 1/2-Rp2 Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2

Asennusasento
Indbygningsposition
Monteringsldage
Monteringsposisjon

Sahkoliitanta Maadoitus paikallisten ohjeiden mukaan

Elektrisk tilslutning Tilslut_ning til_jord iht. |9kale l_)estemmelser
. . Jordning enligt lokala féreskrifter
Elektrisk anslutning Jording iflg. lokale forskrifter

Elektrisk tilkopling
IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

Maks. kayttépaine

Max. driftstryk

Max. driftstryck

Maks. driftstrykk

Pumaks.= 500 mbar (50 kPa)

[mbar]
Luokka A, Ryhma 2
Klasse A, gruppe 2
Klass A, grupp 2
Klasse A, gruppe 2
o) mukaan /i h.t./ enligt/ iflg.

EN 161

U, ~(AC) 230V -15% +10 %

Kytkentéaika / Indkoblingsvarighed
/ Inkopplingstid / Innkoplingstid 100 %
[V

]

Ympéristdn lampétila

Omgivelsestemperatur
Omgivningstemperatur
Omgivelsestemperatur

-15 -15°C ... +60 °C

0°C ... +60 °C Viton/LPG

Suojaustyyppi

Kapslingsklasse

Skyddsklass

Vernetype

IP 65 mukaan / acc./ enligt / iflg.
IEC 529 (DIN EN 60 529)

Perhe / Familie 1+2+3
Qg ——y Familj / Familie 1+2+3
| == Kaasut 0,1 til. % Ho saakka S, kuiva
Gas Gaz Gasser op til 0,1 vol % H2S, tor
Gaser till 0,1 vol % HsS, torra
Gasser til 0,1 vol % HoS, terr

MC e Edition 04.18 * Nr. 242 667
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Paineenottopisteet / Indkoblingsvarighed
Tryckuttag / Trykkuttak

@{ || bunes* %“

1 ] =i 4
=l —9
1,2,3,4 5
Sulkuruuvi Mahdollisuus liittda paatekosketin
Lukkeskrue Mulighed for tilslutning af ende-
Lasskruv stopkontakt
Skruepropp Anslutningsméjlighet fér &ndkontakt
G 1/8 DIN ISO 228 Tilkoplingsmulighet for sluttkontakt
Ko1/1
Sulkuruuvi / Lukkeskrue
Lasskruv / Skruepropp

G 1/8 DINISO 228

SV-... 505 /507

Suodatin1 (5) 2 4
Filter
Filter
Filter

SV-... 510/512
SV-... 515/ 520

Filter




Asennusmitat / Mal / Matt / Dimensjoner [mm]

|
|
|
i © © ©
2z |
2
© i
= a
|
1 1
e | ,
| | 5o
: | b
e
(@)
‘ 'e)
(o) | o
i —dl y O
w \
| \
d Magneetin vaihtoon tarvittava tila I g -
Behov for plads til magnetskifte
Erforderligt utrymme f6r byte av magnet
Plassbehov for skift av magnet
Tyyppi Rp P as. |naks. Avautumisaika Asennusmitat / Mal / Paino
Type [VA] ~(AC) Abningstid Matt / Dimensjoner Vaegt
Typ 230 V Oppningstid [mm] Vikt
Type Apningstid a b c d e f g* g9 Vekt [kg]
SV 505 Rp 1/2 20 0,10A <1 sek. 156 96 62 215 75 21 23 38 1,6
SV 507 Rp 3/4 20 0,10A <1 sek. 156 96 62 215 75 21 23 38 1,6
SV 510 Rp 1 25 0,12A <1 sek. 219 119 87 277 95 24 40 40 4,2
SV 515 Rp11/2 25 0,12A <1 sek. 219 119 87 277 95 24 40 40 4,2
SV 520 Rp 2 50 0,22 A <1 sek. 238 165 114 370 126 39 47 47 6,9
SV-D 505 Rp 1/2 20 0,10A <1 sek. 156 96 62 215 75 21 23 38 1,6
Sv-D 507 Rp 3/4 20 0,10A <1 sek. 156 96 62 215 75 21 23 38 1,6
Sv-D 510 Rp 1 25 0,12A <1 sek. 219 119 87 277 95 24 40 40 4,2
Sv-D 515 Rp11/2 25 0,12A <1 sek. 219 119 87 277 95 24 40 40 4,2
Sv-D 520 Rp 2 50 0,22 A <1 sek. 238 165 114 370 126 39 47 47 6,9
SV-DLE 505 Rp 1/2 20 0,10A n. 20 sek. 205 96 62 215 75 21 23 38 1,7
SV-DLE 507 Rp 3/4 20 0,10A n. 20 sek. 205 96 62 215 75 21 23 38 1,7
SV-DLE 510 Rp 1 25 0,12A n. 20 sek. 266 119 87 277 95 24 40 40 4,3
SV-DLE 515 Rp11/2 25 0,12A n. 20 sek. 266 119 87 277 95 24 40 40 4,3
SV-DLE 520 Rp 2 50 0,22 A n. 20 sek. 284 165 114 370 126 39 47 47 7,0

g" =Vakio/ Standard / Standard / Standard

g, = Rajakontaktin asennus / Montering af stopkontakt / Montering av stoppkontakt / Montering av endekontakt

@ MC « Edition 04.18 « Nr. 242 667
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Suojaa magneettiventtiili likaantumiselta kdayttamalla sopivaa lianerotinta, suodatin on asennettu.
Beskyt magnetventil mod snavs med egnet smudsfanger, filter er monteret.

Skydda magnetventilen mot smuts med déarfér avsedda smutsfilter. Filtret &r inbyggt.

Beskytt magnetventilen mot smuss med egnet smuss-samler, filter er innebygget.

[Nm]

Maks. vaantdmomentit / jarjestelmén lisdvarusteet M3 M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4
Max. tilspeendingsmomenter / systemtilbehor
Max. vridmoment / systemtillbehor 1,2Nm 25Nm 5Nm 7Nm 15Nm  25Nm 7Nm

Maks. dreiemomenter / systemtilbehor

N
%;

{E

ISO 7005-2

Kéyta asianmukaisia tydkaluja! Kirista ruuvit ristikkain!

Brug egnet veerktg;j! Skruerne skal krydsspaendes!

Anvénd darfér avsedda verktyg! Féast skruvarna korsvis!

Bruk egnet verktoy! Skru skruene til pa kryss!

Tappiruuvi / Stiftskrue suurimmat vaantémomentit (tasaliitos) / maks. drejemomenter (flad forbindelse)
Skruvstift / Festeskrue maximal vridning (platt anslutning) / maks. dreiemoment (flat tilkobling)

M 12 x 55 (DN 25) 10 Nm ... 40 Nm

Huomioi asennetun tiivisteen vaatimukset!

M 16 x 65 (DN 40/50/65/80100) 40 Nm ... 90 Nm Overhold kravene til den anvendte pakning!

Beakta den anvanda tatningens krav!

M 20 x 80 (DN 150) Observer kravene i tetningen som brukes!

M 20 x 90 (DN 200)

(
(

M 16 x 75 (DN 125)
E 90 Nm ... 170 Nm

Laitetta ei saa kdyttaa vipuna!

Apparatet ma ikke bruges som lgftestang!
Enheten far inte anvdndas som hévstang!
Apparatet ma ikke brukes som lgftearm!

=

|
=) ﬁm;

------- Wodw | (Fe A2 34 1ua 112 2
M,... 105 225 475 610 1100 [Nm]t<10s
L 50 85 160 200 250 [Nm]t<10s

MC e Edition 04.18 * Nr. 242 667
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Kierrelaippatyyppi
SV...

Asennus ja purku
1. Leikkaa kierre.

2.Asenna ulostulolaippa ja
sisdantulolaippa (lisatarvike)
putkilinjaan. Kayta sopivaa
tiivistysmateriaalia, Kuva 1.

3.Asenna venttiili sisdpuolitse
putkilinjaan. Kaytad sopivaa
tiivistysmateriaalia. Huomioi
O-renkaiden paikka, Kuva 2.

4. Kirista ruuvit A, D, B, C.

5.Suorita asennuksen jalkeen
tiiviys- ja toimintatarkastus.

6. Purkaminen tapahtuu péinvastai-
sessa jarjestyksesséa 4— 3 - 2.

Gevindflangeudforelse
SV...
Af- og pamontering

1. Skeer gevind.

2.Montér udgangsflange og ind-
gangsflange (option) pa reret.
Brug egnede teetningsmidler,
ill. 1.

3. Montér ventil pa indgangssiden i
raret. Brug egnettaetningsmiddel.
Vaer opmaerksom pa O-ringenes
position, ill. 2.

4. Spaend skruerne A, D, B og C.

5. Kontrollér for teethed og funktion
efter indbygningen.

6. Afmontering sker i omvendt reek-
kefolge 4— 3 - 2.

Gaéngad flansmodell
SV...
Montering och demontering

1. Skér gangan.

2.Montera utlopps- och inlopp-
sflansen (tillval) pa rérledningen.
Anvand lampligt tatningsmedel
(bild 1).

3. Monteraventilen painloppssidan
pardérledningen. Anvand lampligt
tatningsmedel. Observera O-
ringens placering (bild 2).

4. Fast skruvarna A, D, B och C.

5. Utfér en tathets- och funktions-
kontroll efter avslutad montering.

6. Demontering utférs i omvand
ordning 4— 3 - 2.

Gjengeflenstype
SV...
Montering og demontering

1. Skjeer gjengene.

2.Monter utgangsflensen og inn-
gangsflensen (valgfritt) parerled-
ningen.Bruk egnet pakningsmid-
del, bilde 1.

3. Monterventileninnirgrledningen
pa inngangssiden. Bruk egnet
pakningsmiddel. Ta hensyn til
O-ringenes posisjon, bilde 2.

4. Trekk til skruene A, D, B, C.

5. Etter montering tetthets- og funk-
sjonskontroll.

6. Demontering i omvendt rekke-
folge 4 >3- 2.

@ MC « Edition 04.18 « Nr. 242 667
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Suojaustyyppi Kapslingsklasse Skyddsklass Vernetype

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Huomioi magneetin asento! Vaer opmaerksom pa Observera magnetens Ta hensyn til magnetens
magnetens stilling! placering! posisjon!

IP 65
OK \/

IP 65
ei nain
nej

nej

nei

IP 65
ei nain
nej

nej

nei

IP 65
ei nain
nej

nej

nei




SV-D...

Péaavirtauksen saatoé
Indstilling af hovedmaengden
Grovinstéllning
Hovedmengdeinnstilling

1

3 Ala kayta voimaa
Undlad at bruge vold
Anvand inte vald
Ikke bruk makt

Ap

2

Avaa
Losnes
Lossa
Losne

i

maks. / max.
Tehdasasetus
Fabriksindstilling
Fabriksinstéllning
Fabrikkinnstilling

o

=0,1xV

<o

maks. / max.

—
[m3/h]

SV-DLE...
Péaavirtauksen saito
Indstilling af hovedmangden
Grovinstéllning
Hovedmengdeinnstilling

Avaa ruuvi
Skruen lgsnes

Lossa pa skruven
Lasne skruen

Ala kéayta voimaa
Undlad at bruge vold
Anvand inte vald
Ikke bruk makt

=+ MC e Edition 04.18 * Nr. 242 667
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SV-DLE... .
Pikaiskunasetus V start

Tehdasasetus SV-DLE...: Pikais-
kua ei ole sdédetty.

1. Ruuvaa séatéhattu E irti
hydraulijarrusta.

2. Kierra séatéhattu ympari ja
kayta tydkaluna.

3. Kierto vastapaivian = pikaisku
suurenee (+).

SV-DLE... .
Indstilling af hurtigslag V start

Fabriksindstilling SV-DLE...: Hur-
tigslag ikke indstillet.

1. Indstillingsheetten E skrues
af hydraulikbremsen.

2. Indstillingsheetten vendes og
benyttes som veerktg;.

3. Drejningmod venstre =foragelse
af hurtigslaget (+).

[m®/h]

Schnellhub
Fast stroke
Course rapide
Scatto rapido

Werkseinstellung
Factory setting
Réglage d'usine
Regolazione di fabbrica

[s] t

SV-DLE... .
Snabbslaginstélining V start

Driftsinstallning SV-DLE...: Snabb-
slaget ar inte installt.

1. Skruva loss instéllningshuven E
pé hydraulbromsen.
2.Vrid installningshuven och
anvand den som verktyg.
3. Vénstervridning = 6kning av
snabbslaget (+).

SV-DLE... .
Innstilling av hurtigslag V start

Fabriksinstallning SV-DLE...: hur-
tigslag ikke innstilt.

1. Skru innstillingskappen E av
hydraulikkbremsen.

2. Snu innstillingskappen og bruk
den som verktoy.

3. Drei mot venstre = gkning av
hurtigslag (+).

MC e Edition 04.18 * Nr. 242 667
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Hydraulijarrun tai saatékiekon
vaihtaminen

1. Kytke laitteisto pois paalta.

2. Poista varmistuslakka uppo-
kantaruuvista A.

3. Ruuvaa uppokantaruuvi A auki.

4. Ruuvaasylinterinkannenruuvi
B auki.

5. Nosta saatokiekkoa C tai
hydraulijarrua D.

6. Vaihda saatdkiekko C tai
hydraulijarru D.

7. Ruuvaauppokantaruuvijasy-
linterinkannen ruuviuudelleen
kiinni.

Kiristd uppokantaruuvia vain
niin paljon, etta hydraulijarrua
on mahdollista viela kiertaa.

8. Paallystd uppokantaruuvi A
varmuuslakalla.

9. Tarkastatiiviys paineenotto-
pisteen sulkuruuvista 3:
SV... Pmaks. = 500 mbar

10. Suorita toimintatarkastus.

11. Kytke laitteisto paélle.

Udskiftning af hydraulikbremsen
eller indstillingstallerken

1. Sluk for anlaegget.
Sikringslakken over under-
saenkskruen A fiernes.

3. Underseenkskruen A skrues ud.

4. Cylinderhoved-skruen B skrues
ud.

5. Indstillingstallerken C eller
hydraulikbremsen D lgftes af.

6. Indstillingstallerken C eller
hydraulikbremsen D udskiftes.

7. Undersaenk-ogcylinderhoved-
skruen drejes ind igen.
Undersaenkskruen mé kun
strammes s& meget, at hydrau-
likbremsen stadig kan drejes.

8. Underseenkskruen A daekkes
med sikringslak.

9. Teethedskontrol over trykud-
tag lukkeskrue 3:
SV... pmax. = 500 mbar

10. Udfer funktionskontrol.

11.Teend for anleegget.

Byte av hydraulbroms eller in-
stéllningsplatta

1. Sla av systemet.

Avlagsna skyddslacken fran
skruven med férsankt huvud A.

3. Skruva loss skruven A.

4. Skruva loss cylinderhuvuds-
skruven B.

5. Lyfturinstélliningsplattan Cresp.
hydraulbromsen D.

6. BytutinstallningsplattanCresp.
hydraulbromsen D.

7. Skruva tillbaka skruven med
férsankt huvud samt cylinder-
huvudsskruven. Skruva inte at
skruven med férsankt huvud
hardare an att hydraulbromsen
fortfarande kan vridas.

8. Dra 6ver skruven med forsankt
huvud A med skyddslack.

9. Utfér en tathetskontroll vid
tryckuttagets lasskruv 3:
SV... Ppax. = 500 mbar

10. Utfér en funktionskontroll.

11. Sla pa systemet.

Skift av hydraulikkbremse eller
innstillingsskive

1. Sla av anlegget.
Fjern forseglingslakken over
senkeskrue A.

3. Skru ut senkeskrue A.

4. Skru ut sylinderhodeskrue B.

5. Leftavinnstillingsskive C eller
hydraulikkbremse D.

6. Skift innstillingsskive C eller
hydraulikkbremse D.

7. Skru senke- og sylinderhode-
skruene pé igjen.
Senkeskruen mabare skrus sa
fast til, at hydraulikkbremsen
enna kan dreies.

8. Forsegle senkeskruen A med
forseglingslakk.

9. Tetthetskontroll over tryk-
kuttak skruepropp 3:
SV... pmaks. = 500 mbar

10. Gjennomfer funksjonskontroll.

11. Sla pa anlegget.




Magneetin vaihto
SV-...

1.Keskeytd kaasun syotté,
katkaise sdhkodn syotto!

2. Avaa varmistusruuvi A, Kuvat.

3. Poista hattu B, Kuva 2.

4.Vaihda magneetti C, Kuva 3.
Huomioi ehdottomasti mag-
neetin nro ja jannite!

5. Aseta hattu B takaisin, kirista
tiukasti kasin, Kuva 4.

6. Kierra varmistusruuvi A vastee-
seen asti, Kuva 5.

Kiinnitd magneetin vaih-
don jilkeen tyyppitarra
magneettiin!

Udskiftning af magneten
SV-...

1. Afbryd gastilferslen, sla strom-
forsyningen fra!

2. Laseskrue A lgsnes, ill. 1.

3. Daeksel B fiernes, ill. 2.

4. Magnet C udskiftes, ill. 3.
Vaer ubetinget opmaerksom pa
magnet-nr. og spaending!

5.Deeksel B monteres igen, og
speendes med handen, ill. 4.

6. Laseskrue A drejesind tilanslag,
ill. 5.

Efter udskiftning af magne-
ten anbringes typemazerkat
pa magneten!

Byte av magnet
SV-...

1. Sténg av gastillférseln och sla
av elférsérjningen!

2. Lossa pa sakringsskruven A (bild 1).

3.Ta av locket B (bild 2).

4. Byt ut magneten C (bild 3).
Observeramagnetnummeroch
spénning!

5. Montera tillbaka locket B och dra
at for hand (bild 4).

6. Dra at sakringsskruven A till den
tar emot anslaget (bild 5).

Klistra fast typetikett pa
magneten efter byte!

e

Skift av magnet
SV-...

1. Steng av gassgjennomstrom-
ningen, sla av stromtilforse-
len!

2. Skru ut sikringsskrue A, bilde 1.

3. Fjern deksel B, bilde 2.

4. Skift magnet C, bilde 3.

Ta ngye hensyn til magnet-nr.
og spenning!

5. Sett paigjen deksel B, skru godt
til for hand, bilde 4.

6. Skru sikringsskrue A godt til,
bilde 5.

Sett et typeskilt (klistre-
merke) pa magneten etter
magnetskift!

ey

"Dy

-

ey
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Magneetin vaihto
SV-D...
SV-DLE...

1. Poista hydraulijarru tai saato-
kiekko, kuten sivulla 7 olevassa
kappaleessa “Hydraulijarrun tai
saatokiekon vaihto”, kohdissa
1-5, on kuvattu.

2. Vaihda magneetti.
Huomioi ehdottomasti mag-
neetin nro ja jénnite!

3. Asenna uudelleen hydraulijarru
tai saatokiekko, kuten sivulla 7
olevassakappaleessa“Hydrau-
lijarrun tai sdatékiekon vaihto”,
kohdissa 7-11, on kuvattu.

Kiinnitd magneetin vaih-
don jélkeen tyyppitarra
magneettiin!

]

Udskiftning af magneten
SV-D...
SV-DLE...

—_

. Hydraulikellerindstillingstallerken
fiernes, som beskrevet pa side 7
“Udskiftning af hydraulik eller
indstillingstallerken”, punkt 1-5.

. Udskiftning af magnet.
Veer ubetinget opmaerksom pa
magnet-nr. og spaending!

3. Hydraulikellerindstillingstallerken
monteresigen, sombeskrevet pa
side 7 “Udskiftning af hydraulik
eller indstillingstallerken”, punkt
7-11.

Efter udskiftning af magne-
ten anbringes typemeerkat
pa magneten!

Byte av magnet
SV-D...
SV-DLE...

. Lyft bort hydraulbroms resp.

instéllningsplatta, enligt beskriv-
ning pa sidan 7 “Byte av hydraul-
broms eller instéliningsplatta”,
punkt 1-5.

. Byt ut magneten.

Observera magnetnummer
och spanning!

. Monteratillbaka hydraulbromsen

resp. instéliningsplattan enligt
beskrivning pa sidan 7 “Byte av
hydraulbroms eller instélinings-
platta”, punkt 7-11.

Klistra fast typetikett pa
magneten efter byte!

Skift av magnet
SV-D...
SV-DLE...

1.Fjern hydraulikkbremsen eller
innstillingsskivensombeskrevet
pa side 7 “Skift av hydraulikk-
bremse eller innstillingsskive”,
punkt 1-5.

2. Skift magneten.
Ta ngye hensyn til magnet-nr.
og spenning!

3. Monter hydraulikkbremsen eller
innstillingsskivensombeskrevet
pa side 7 “Skift av hydraulikk-
bremse eller innstillingsskive”,
punkt 7-11.

Sett et typeskilt (klistre-
merke) pa magneten etter
magnetskift!
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DN, DIN 2441
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[ Empfohlener Arbeitsbereich 4 A
[ Recommended working range L~ L~ A
| Zone de travail r dée «BEi T —
| Campo di lavoro raccomandato A T
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T
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Vn [m3/h] Erdgas / Natural gas / Gaz naturel / Gas metano dv = 0,65

L ———
o o Kaasulaji Tiheys
Vkéyteny kaasu / benyttet gasart / anvand gas / benyttet gass= VI\ma/\th/lufl/\u't X f Gasart DenSitet
Gassort Densitet dv f
Gasstype Densitet
[kg/m?]
Maakaasu / Naturgas / 0,81 0,65 |1,24
liman tiheys Naturgas / Naturgass
Luftens densitet
Densitet luft Kaupunkikaasu / Bygas / 0,58 0,47 |1,46
Densitet luft Stadsgas / Lysgass
f=
Kéaytetyn kaasun tiheys Nestekaasu / F-gas / 2,08 1,67 |0,77
Den anvendte gasarts densitet Gasol / Flytende gass
Densitet hos anvand gas
Densitet benyttet gass lima/ Luft/ 1,24 1,00 | 1,00
Luft / Luft
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Varaosat / Lisavarusteet
Reservedele / Tilbehor
Reservdelar / Tillbehor
Reservedeler / Tilbehor

Tilausnumero
Bestillings-nummer
Best nr
Bestillingsnummer

Varaosat / Lisavarusteet
Reservedele / Tilbehor
Reservdelar / Tillbehor
Reservedeler / Tilbehgr

Tilausnumero
Bestillings-nummer
Best nr
Bestillingsnummer

Paavirtauksen saatokiekko

Indstillingstallerken til hoved-

mangde

Instéliningsplatta foér grovin-
stéllning

Innstillingsskive for hoved-
mengde

SV-D 505 - 520

241148

Tiivisteet laipoille
Pakninger til flanger
Packningar for flansar
Tetninger for flenser

SV-... 505/507
SV-... 510/515
SV-... 520

2 Kpl/Varustesarja
2 Stk./Seet

2 Styck/Set

2 Stykke/Sett

243 096
230 443
230 444

MC e Edition 04.18 * Nr. 242 667
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Sulkuruuvi, litted O-renkaalla 5 kpl/ Sarja
varustettuna

Lukkeskrue, flad med O-ring 5 styk / Seet
Lasskruy, platt med O-ring 5 st/ Set
Skruepropp, flat med O-ring 5 stk./ Sett
G1/8 230432
Sytytyskaasulaippasarja G1/2

Szt teendgasflange G 1/2

Sats tédndgasflans G1/2

Sett tenngassflens G1/2

SV-... 510 - 520 219 007
Hydraulijarru

Hydraulikbremse

Hydraulbroms

Hydraulikkbremse

SV-DLE 505 - 520 224 457
Sisaan tyénnettéva tiivisterengas

Indstiksskive

Insticksskiva

Innsatsskive

SV-D(LE) 505-520 231563
Johtorasia, musta

Ledningsdase, sort

Ledningsdosa, svart

Ledningsboks, svart

GDMW, 3 pol. + E 210319
Liitoslaippa

Tilslutningsflange

Anslutningsfldns

Tilkoplingsflens

SV... 505/507 Rp 1/2 242 220
SV... 505/507 Rp 3/4 242 221
SV... 505/507 Rp 1 242 222
SV...510/515 Rp 1/2 242 223
SV...510/515 Rp 3/4 242 224
SV...510/515 Rp 1 242 225
SV...510/515 Rp11/4 242 226
SV...510/515 Rp11/2 243 817
SV... 520 Rp 1 242 227
SV... 520 Rp11/4 242 228
SV... 520 Rp11/2 242 229
SV... 520 Rp 2 242 230
Saatéruuvit tiivistysrenkailla
varustettuna

Malestuds med pakning

Méatnippel med tatningsring

Malestusser med pakningsring

G1/8 230 397
Varamagneetti pyynndsté
Reservemagnet pa forespeargsel
Reservmagnet pa forfragan
Reservemagnet pa forespersel
Hattu

Daeksel

Lock

Deksel

SV-...505 - 520 241 113
Johtolevy pyynnosta
Printkort pa forespeargsel
Styrplatta pa forfragan
Printkort pa forespersel
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Safety
first

O.K.

+

Magneettiventtiileilld saa
tehda toita vain ammatti-
taitoiset henkilét.

Suojaa laipan pinnat.
Kiristd ruuvit ristikkain
Asenna jannityksetto-
maéksi.

Suorakosketus magneet-
tiventtiilin ja kovetetun
muurauksen, betonisei-
nien tai lattioiden valilla
ei ole sallittu.

Saada aina nimellisteho
tai ohjearvopaine kaa-
sun paineenséaatimeen.
Kéyta magneettiventtiilin
suorituskykyyn sopivaa
kuristusta.

Kéyta aina uusia tiivistei-
td osien purkamisen ja
asennuksen yhteydessa.

Putkijohtojen tiiviystar-
kastus:Sulje putkenosien
/ SV... kuulahana.

Magneettiventtiilitdiden
paéattymisen jélkeen: suo-
rita tiiviys- ja toimintatar-
kastus.

Ala tyoskentele silloin,
kun kaasunpaine tai
jannite on paalla. Valta
avotulta. Huomioi yleiset
maaraykset.

Jos niita ohjeita ei nou-
dateta, seurauksena voi
olla henkil6- tai materi-
aalivahinkoja.

Valitse kaikki asetukset
ja asetusarvot vain katti-
lan/polttimon valmista-
jan laatiman kayttéoh-
jeen mukaisesti.

Arbejder pa magnetven-
tilen ma kun udfores af
fagfolk.

Beskyt flangefladerne.
Skruerne skal kryds-
spaendes! Sorg for en
mekanisk spaendingsfri
montering.

Endirekte kontakt mellem
magnetventil og gen-
nemhzrdende murveerk,
betonvaegge og gulve er
ikke tilladt.

Nominelydelse eller onske-
de trykvaerdier skal princi-
pieltindstilles pa gastryks-
regulatoren. Ydelsesspeci-
fik drovling indstilles over
magnetventilen.

Principielt skal man be-
nytte nye pakninger ved
ombygning/udskiftning
af dele.

Kontrol for rgrledninger-
nes teethed: luk kugleha-
nen foran armaturerne/
SV...

Nar arbejder pa mag-
netventilen er afsluttet:
kontrolleres, om den er
teet og fungerer.

Udfor aldrig arbejder
af nogen art, hvis der
foreligger gastryk eller
speending. Undga brug af
abenild.Overhold mydig-
hedernes forskrifter.

Hvis sikkerhedsbestem-
mel-serne ikke overhol-
des, kan der forekomme
personskader eller mate-
rielle skader.

Alle indstillinger og ind-
stillingsveerdier ma kun
udfores i overensstem-
melse med driftsvejled-
ningen fra kedel-/braen-
derfabrikanten.

DUNGS”

Combustion Controls

Endastauktoriseradfack-
man far utfora arbeten pa
magnetventilen.

Skydda flansytor. Fast
skruvar korsvis. Inbygg-
nad maste ske sa att
mekaniska spénningar
inte uppstar.

Magnetventilen far inte
komma i direkt kontakt
med hardade murverk,
betongvéggar eller golv.

Nominellt flode resp.
boérvarde for tryckt stélls
alltid in med gastrycksre-
gulatorn. Flodesspecifik
strypning 6ver magnet-
ventilen.

Efter montering/demon-
tering av delar ska i prin-
cip alltid nya tatningar
anvéndas.

Tathetskontrollavroérled-
ningarna:sténg kulventi-
len fére ventilen /SV...

Efter utférda arbeten pa
magnetventilen: utfér en
tathets- och funktions-
kontroll.

Arbete farinte utféras nar
gastryck eller spanning
foéreligger. Undvik 6ppna
lagor. Observera lokala
foreskrifter.

Om dessa anvisningar
inte foljs kan skada pa
personeller féremal upp-
sta.

Samtliga instéllningar
och instéllningsvéarden
maste stdmma Gverens
med pann-/brannartillver-
karens driftsanvisning.

Arbeider pa magnetven-
tilen ma kun utfores av
autorisert fagperson.

Beskytt flensenes over-
flater. Trekk skruene
til pa kryss. Pase en
mekanisk spenningsfri
montering.

Direkte kontakt mel-
lom magentventil og
herdende murverk, be-
tongvegger, gulv er
ikke tillatt.

Nominell effekt eller
beregnettrykkverdi skal
prinsipielt innstilles pa
gasstrykksregulatoren.
Ytelsesspesifikk stru-
ping over magnetven-
tilen.

Bruk alltid nye paknin-
ger ved demontering/
ombygging av deler.

Tetthetskontrollavroried-
ningene: Steng kuleven-
tilen foran armaturene
/SV...

Etter at det har veert
utfort arbeid p& mag-
netventilen:Gjennomfor
tetthets- og funksjons-
kontroll.

Utfor aldri arbeider hvis
det foreligger gasstrykk
eller spenning. Unngéa
apen ild. Overhold of-
fentlige forskrifter.

Hvis anvisningene ikke
overholdes, kan det
oppsta person- eller
materialskader.

Alleinnstillingene oginn-
stilte verdier utfores kun
i overensstemmelse med
kjele-/brennerprodusen-
tens bruksveiledning.
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Painelaitedirektiivissa ja
rakennusten  energiatehok-
kuudesta annetussa direkti-
ivissd vaaditaan lammittimien
séénndllista tarkastusta kor-
kean kayttdasteen ja siten

] @

véhéisen ympéristokuor-
mituksen takaamiseksi pitka-
aikaisesti.

Turvallisuuden kannalta
térkedt komponentit on
vaihdettava kayttéian paa-
tyttyd. Tama suositus kos-
kee vain lammityslaitteita,
ei termisen prosessitek-
niikan sovelluksia. DUNGS
suosittelee vaihtoa seuraa-
van taulukon mukaisesti:

QD

Direktivet om trykbeerende uds-
tyr (PED) og direktivet om byg-
ningers energimaessige ydeevne
(EPBD) kreever et regelmeessig
eftersyn af varmeforsyneren il
langsigtet sikring af hoje udnyt-
telsesgrader og saledes en mini-
mal miljgbelastning.

Det er nodvendigt at udskifte
sikkerhedsrelevante kom-
ponenter, nar de har opnaet
deres anvendelsestid. Denne
anbefaling geelder kun for fy-
ringsanlaeg og ikke for term-
procesanvendelser. DUNGS
anbefaler en udskiftning i
overensstemmelse med fol-
gende tabel:

DUNGS"

Combustion Controls

Tryckapparatsdirektivet ~ (PED)
och direktivet om byggnaders to-
tala energieffektivitet (EPBD)
kraver en regelbunden kontroll av
varmegenererarna for att langsik-
tigt sékerstalla hdga nyttjandegra-
der och darmed smé belastningar
pé miljén.

Det ar nédvandigt att byta ut
sakerhetsrelevanta ~ kompo-
nenter nar de uppnatt sin livs-
langd. Denna rekommendation
géller endast fér uppvarm-
ningsanldggningar och inte for
vérmeprocessanvandningar.
DUNGS rekommenderar utby-
te enligt féljande tabell:

Direktivet om trykkpakjent
utstyr (PED) og Bygningse-
nergidirektivet (EPBD) krever
jevnlig kontroll av varmegive-
re for langvarig sikring av en
hoy utnyttelsesgrad og der-
med lavest mulig miljgbelast-
ning.

Det er nodvendig a skifte
ut sikkerhetsrelevante
komponenter nar deres
brukstid er utlopt. Denne
anbefalingen gjelder kun
for varmeanlegg og ikke
for termoprosessanven-
delser. DUNGS anbefaler
utskiftning i henhold til
folgende tabell:

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Rakennekohtainen kéyttéika CEN-standardi
Sikkerhedsrelevante komponenter Konstruktionsbetinget levetid CEN-standard
Sékerhetsrelevant komponent Konstruktionsberoende livslédngd CEN-norm
Sikkerhetsrelevant komponent Konstruksjonsbetinget levetid CEN-standard

Jaksomaara Aika [ vuotta]

Cyklustal Tid [ar]

Antal cykler Tid [ar]

Syklusantall Tid [ar]
Ventp|I|ntark|stu31arjestelmat/Ventllkontrolsystemer 250.000 10 EN 1643
Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer
Kaasu/Gas/Gass
Paineensaadin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt 50.000 10 EN 1854
lima/Air/Antenn/Luft
Paineensaadin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt 2O 19 Al
Kaasuvajekytkin / Gasmangelafbryder
Gasbristbrytare /Gassmangelbryter N/A 10 EN 1854
Poltonohjaus / Fyringsmanager EN 298 (Kaasu/Gas/
Eldningshanterare / Automatisk brennerkontroll Gass)

250.000 10 EN 230 (Oljy/Olie/
Olja/Olje
UV-liekintunnistin’ 10.000
UV-flammefaler! Kayttétunnit
UV-flamsensor’ N/A Driftstimer -
UV-flammefoler’ Drifttimmar
Driftstimer
Kaasupaineen saatolaitteet' / Gastrykreguleringsenheder’ N/A 15 EN 88-1
Gastryckregulatorer' / Gasstrykk-reguleringsapparater! EN 88-2
Kaasuventtiili ja venttiilintarkastusjérjestelmé&? Tunnistetun virheen jalkeen
Gasventil med ventilkontrolsystem? efter registreret fejl
Gasventil med ventilkontrollsystem? efter identifierat fel EN 1643
Gassventil med ventilkontrollsystem? etter fastslatt feil
Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjarjestelmaa? 50.000 - 200.000
Gasventil uden ventilkontrolsystem? Nimellisleveysta riippuva
Gasventil utan ventilkontrollsystem? afhaengig af indvendig diameter 10 EN 161
Gassventil uten ventilkontrollsystem? beroende pa den nominella bredden
avhengig av nominell bredde
Kaasun ja iiman sekoitusjarjestelmat / Kombinerede gas-luft-systemer N/A 10 EN 88-1
Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer EN 12067-2
' Vanhenemisen vuoksi heikkenevat kayttdominaisuudet / Aftagende driftsegenskaber pa grund af aldring
Foérsamrade driftsegenskaper pa grund av aldring / Reduserte driftsegenskaper grunnet aldring

2 Kaasuryhmat Il, lll / Gasfamilierne II, Il / Gasfamiljer II, Ill / Gassfamilier II, Il
N/A Ei sovellettavissa / ikke anvendelig / ej relevant / ikke anvendelig

Pidatamme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknisté edistysta. / Ret til eendringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes.
Andringar, pa grund av tekniska framsteg, férbehalles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

Paékonttori ja tehdas
Forvaltning og produktion
Forvaltning och férséljning
Administrasjon og fabrikk

Karl-Dungs-Platz 1

Karl Dungs GmbH & Co. KG

D-73660 Urbach, Germany
Telefon+49 (0)7181-804-0

Postiosoite
Postadresse
Postadress
Postadresse

Telefax +49 (0)7181-804-166

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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